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ABSTRAKT 
 
BakaláĜská práce je zamČĜená na shromáždČní dostupných informacích ohlednČ 
vytápČní rodinného domu. Stručné popsání výhod i nevýhod dosavadní a moderní 
technologie s ohledem na poĜizovací cenu, efektivitu, ekologii a návratnosti. 
ZávČrečná část je vČnována popsání modelového domu a porovnání stávajícího 
vytápČcího systému s navrženými zpĤsoby. 
 
 
 
 
Klíčová slova 
 
VytápČní, tepelná čerpadla, solární energie, biomasa, tuhá paliva, plyn, kotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Bachelor´s thesis is focused on gathering information regarding the household heating. 
Thesis presents brief description of advantages and disadvantages of legacy and modern 
technologies. This description and comparison takes into account: acquisition price and 
returns, efficiency and ecology. Final part of the thesis presents model of household and 
comparison between current heating and proposed methods. 
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1 Úvod 
 
VýbČr práce na téma moderní trendy ve vytápČní rodinného domu mČ zaujala 
svojí rozmanitostí a velkým množstvím informací, které mohu uplatnit nejen pro 
vypracování bakaláĜské práce, ale i pro svĤj osobní život. Využití vidím pĜedevším pĜi 
rekonstrukci rodinných domĤ či jiných obytných částí, kde trávíme podstatnou část 
našeho života. Každý z nás chce mít co možná nejvČtší pohodlí pro svou rodinu,  
myslím si tedy, že moderní vytápČní je jedním z dĤležitých krokĤ pro pohodlný  
a spokojený život.  
Nevhodné topení mĤže mít velký vliv na náš i okolní život. Nesprávná teplota 
v místnosti mĤže zapĜíčinit časté nemoci. Za nežádoucí dĤsledek mĤžeme považovat 
také srážení vlhkosti v rozích místnosti. PĜi použití modernČjších metod vytápČní uniká 
ménČ škodlivých látek do ovzduší. 
PĜi pohledu na jednotlivé místnosti používané dennČ, mĤžeme Ĝíci, že každá 
teplota bude rozdílná. Kuchyňskou místnost vytápíme na menší teplotu oproti 
obývacímu pokoji z dĤvodu množství spotĜebičĤ, vydávajících teplo do okolí.  
Vidíme tedy, že správné vytápČní je velice dĤležité. První teoretická část 
bakaláĜské práce je zamČĜena na stručný popis moderních zpĤsobĤ vytápČní. Druhá 
praktická část je zamČĜena na popis modelového rodinného domu, kde jsou porovnány 
náklady stávajícího vytápČní s náklady a investicemi jiných zpĤsobĤ vytápČní. 
Cílem mého zadání je shromáždit poznatky, které by v budoucnu mohly pĜispČt 
k lepšímu a šetrnČjšímu zpĤsobu vytápČní. Porovnat klady a zápory navržených variant 
vytápČní, jak samostatnČ, tak v porovnání s modelovým domem. Zohlednit počáteční 
investice a návratnost. 
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1.1 Průzkum vytápění rodinných domů 
 
Tento prĤzkum provedla Raiffeisen stavební spoĜitelna ve spolupráci 
s agenturou STEM/MARK v roce 2013, která se zabývala nejčastČjšími používanými 
zdroji tepla v České republice.  Jedná se pouze o 50Ř respondentĤ, tedy uvedené čísla  
a grafy nám dávají hrubou pĜedstavu o stavu v ČR [1]. 
Graf ukazuje procentuální množství domĤ, který druh vytápČní používají.  
 
 
Obr. 1 Jaký používáte zdroj vytápČní [1]? 
 
Z prĤzkumu vyplývá, že vČtšina lidí preferuje pĜedevším vytápČní plynem  
a tuhými palivy. Podle mého názoru je to tím, že pĜechod na jiný druh vytápČní by pro 
nČ znamenal velké počáteční investice do rekonstrukce. 
 
1.2 Ceny vytápění rodinného domu 
 
Z grafu vidíme, kolik procent českých domácností zaplatí ročnČ za vytápČní 
svého domu. Více než polovina obyvatel v rodinných domech platí ročnČ pĜes 
24 001 Kč. PrĤmČrná částka protopená za jeden rok v rodinných a bytových domech se 
samozĜejmČ liší. Nižší náklady na vytápČní mají domácnosti žijící v bytech ve velkých 
mČstech [2]. 
 
 
 
Obr. 2 Náklady na vytápČní za rok [2]. 
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1.3 Tepelné ztráty 
 
Tepelnou ztrátou rozumíme únik tepelné energie zdivem, z dĤvodu nedostatečné 
izolace. 
Uvedený obrázek ukazuje prostup tepla z vnitĜní strany pĜes zdivo a zateplení na 
vnČjší stranu. Počítáme vždy za extrémních podmínek, v ČR obvykle -15°C [3]. 
 
Obr. 3 Prostup tepla zdivem [3]. 
 
Vhodné rekonstrukce pomáhají k lepším ekologickým i ekonomickým ideálĤm. 
Ke snížení ztrát napomáhá výmČna oken, zateplení domu či výmČna staré stĜechy za 
novou nebo výmČna topného systému [4]. 
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2 Vytápění tuhými palivy 
 
Tuhá paliva rozdČlujeme na dva základní typy: uhlí a biomasu. Používáme je jak 
k získání tepla, tak k ohĜevu teplé užitkové vody Ědále TUVě. Topení uhlím pomalu 
ustupuje do pozadí, pĜedevším z dĤvodu ekologického znečišťování. Na druhou stranu 
biomasa má velký potenciál do budoucna kvĤli menšímu unikání škodlivých látek do 
ovzduší [6]. 
 
2.1 Uhlí 
 
Základní dČlení máme na černé, hnČdé uhlí a koks. Dále najdeme rozdíly 
v zrnitosti neboli velikosti. DĤležitým parametrem je výhĜevnost, která je ovlivňována 
vlhkostí. Vyšší výhĜevnosti dosáhneme snížením vlhkosti uhlí. V dnešní dobČ se 
vyrábČjí kotle na uhlí, které splňují požadavky na emise a nečistoty, což znamená vČtší 
poĜizovací cenu, která koresponduje s kvalitou a výkonem samotného kotle. Výhoda 
tČchto kotlĤ je v cenČ provozu. VČtšího pohodlí mĤžeme docílit automatickými 
podavači do zásobníku a spalovací komory [7]. 
 
2.2  Biomasa 
 
Biomasa je organická hmota živočišného a rostlinného pĤvodu. DĤležitou 
složkou je obsah sušiny. NejznámČjším rostlinným produktem je dĜevo. Využívá se 
pĜedevším v podobČ polen, pelet, hoblin, briket, štČpek a pilin. Velké množství spotĜeby 
pĜi vytápČní jí dává velkou nevýhodu [8]. 
Biomasa má nČkolik vlastností, kterými se odlišuje od ostatních paliv. Hlavní 
takovouto vlastností je promČnný a často vysoký obsah vody. Biomasu je tĜeba 
dĤkladnČ vysušit správným skladováním, jinak spotĜebuje pĜi spalování velký podíl 
spalného tepla, což vede ke snížení výhĜevnosti. MĤže to zpĤsobit snížení účinnosti 
kotle i zkrácení jeho životnosti [9]. 
Úprava biomasy závisí na požadovaném druhu, kvalitČ hmoty a na druhu 
zaĜízení. Pro sušení je nejvhodnČjší využít pĜirozené vysoušení biomasy. PĜed 
briketováním či peletováním je však nutné použít umČlé rychlé vysoušení, jinak se 
produkty rozpadají. Nezbytnou částí je výroba na stejnou velikost, kterou zajišťují 
drtiče, sekačky a stĜíhací zaĜízení. Výsledný stav biomasy je zajištČn hydraulickými  
a mechanickými lisy [10]. 
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2.3 Vliv oxidu uhlíku při spalování (CO2,CO) 
 
 Oxid uhličitý ĚCO2ě vzniká pĜi spalování fosilních paliv i biomasy pĜi styku 
uhlíku s kyslíkem. VČtší množství CO2 mĤže zpĤsobit ztrátu vČdomí nČkdy i smrt. PatĜí mezi tzv. skleníkové plyny, které udrží teplotu naší planety na úrovní vhodné pro náš 
život. Tím se pro nás stává, i pĜes jeho neblahé účinky, nezbytným pro náš život.  
Má schopnost pohlcovat tepelné záĜení. Spalováním fosilních paliv a kácením deštných 
pralesĤ pravdČpodobnČ dochází ke globálnímu oteplování planety. Menšího množství 
CO2 dosáhneme spalováním biomasy.  
 Oxid uhelnatý ĚCOě vniká pĜi nedokonalém spalování. Plyn je silnČ jedovatý  
a mĤže zpĤsobit i zamezení pĜenosu kyslíku z plic do tkání. PĜi výskytu CO dochází  
ke snížení teplot pĜi spalování, pĜíliš krátkému času pro hoĜení a nedostatku kyslíku 
[11]. 
  
Z obr. 4 vidíme, že nejlépe z hlediska produkce oxidu uhelnatého nejlépe 
vychází černé uhlí. Testování probČhlo na kotlích malého výkonu [11]. 
 
Obr. 4 Emisní faktory CO pĜepočtené na výhĜevnost paliva [11]. 
Obr. 5 ObČh uhlíku v pĜírodČ [11]. 
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2.4 Typy kotlů 
 
Biomasa a uhlí mají odlišné palivové vlastnosti, proto jsou tČžko zamČnitelné 
v jednom spalovacím kotli. Vyžadují specifický pĜístup, který se pĜedevším liší 
v pĜívodu spalovacího vzduchu [12]. 
 
PĜi výbČru kotle je tĜeba se zamČĜit na správné určení potĜebného výkonu. 
Správné stanovení výkonu kotle má výrazný vliv na účinnost kotle. PĜedimenzovaný 
kotel začne dehtovat, tím se sníží jeho účinnost a zvýší čas na údržbu.  
Dodržováním pĜedepsaného spalování paliva, dosahuje kotel na tuhá paliva 
okolo 90% účinnosti. Nedodržením pĜedepsaného paliva klesá účinnost kotle a ztrácíme 
na nČj záruku. S výkonem souvisí prĤmČr spalinové cesty v komínČ, která je 
požadovaná výrobcem a revize musí provést odborná kominická firma. 
 
Z hlediska konstrukce kotle je dČlíme podle: 
 
 Materiálu: 
o Litinové článkové kotle 
- sestaveny z výkonových článkĤ, kterým je dán celkový výkon 
- doporučené palivo je dĜevo, černé uhlí, brikety, koks 
o Ocelové kotle 
- ocelový svaĜenec, který je odolnČjší vĤči teplotním zmČnám a levnČjší 
než litinový 
- doporučené palivo je hnČdé uhlí, brikety, koks, černé uhlí, dĜevo 
 
 Typu pĜikládání: 
o Ruční 
o ůutomatické 
 
ůutomatické kotle na tuhá paliva jsou takĜka samoobslužné oproti ostatním typĤm. 
Díky pravidelným doplňováním paliva do zásobníku mají vyšší účinnost, která se 
pohybuje okolo 80-92% v závislosti spalovaného paliva. Účinností se Ĝadí mezi 
ekologické zdroje vytápČní. ěídící jednotky umí komunikovat s termostatem v místnosti 
a tak dávat aktuální teplotu pĜímo na vstup regulace automatického kotle. Nevýhoda 
tohoto typu je vyšší poĜizovací cena [13]. 
 
2.5 Vyhodnocení 
 
Uhlí je nejznámČjší a nejdéle používaným typem vytápČní. PatĜí mezi první 
používané zpĤsoby vytápČní. I pĜes velké znečišťování ovzduší, které s sebou nese 
topení uhlím, se dnešní kotle pohybují na vysoké úrovni. Minimalizuji nečistoty 
obsažené v uhlí a pĜi jeho spalování. Nevýhodou je omezené množství této suroviny. 
V budoucnu se mĤžeme dočkat výroby uhlí obsahující nižší dávku nečistot, která se 
bude odrážet na cenČ.  
Biomasa je ekologičtČjší než uhlí. Nesprávným spalováním zpĤsobuje 
znečištČní. NejvČtším rozdílem oproti uhlí je v tom, že biomasa je obnovitelný zdroj 
energie. Tento zdroj obnovujeme vysazováním nových stromkĤ.  
OsobnČ preferuji topení biomasou. DĤvodu je lepší ekologie a lepší manipulace.  
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3 Vytápění plynem 
 
Na úvod mĤžu Ĝíci, že v dnešní dobČ je nejvíce používaným zpĤsobem. Vidíme 
tak z obr. 1 pro rodinné domy. Plyn zvítČzil s velkým rozdílem jak v samostatném 
zpĤsobu, tak v kombinaci s jiným zpĤsobem. 
Jako každé vytápČní má své výhody a nevýhody.  
 
Výhody: 
 Velmi dobrá regulovatelnost výkonu 
 Lze automatizovat 
 Čistý provoz 
 Dobré poĜizovací náklady  
 Dobrá účinnost - s kondenzačními technologiemi účinnost stoupá 
 
Nevýhody: 
 Náklady na revizi 
 ZajištČní plynové pĜípojky 
 Vhodný komín 
 Možnost exploze pĜi vážné nehodČ [14] 
 
Ceny plynu od ledna 2015 budou záležet na místČ, kde ho odebíráme a na 
cenové politice našeho dodavatele. Není teda jisté, zda se jejich ceny sníží nebo zvýší 
[15]. 
 
 
 
Obr. 6 Vývoj cen zemního plynu od roku 2012-2015 [16]. 
 
Hodnoty jsou udávány Kč/100m3. PĜepočítáním m3 na MWh získáme 100 m3 = 
1.061 MWh.  
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3.1 Pořizovací náklady 
 
PoĜizovací náklady se liší pĜedevším na typu kotle. Výbava domu lokálními 
plynovými topidly (neboli wawky) se mĤže vyšplhat na 45 000 Kč. K tomu se 
pĜipočítávají ceny za rozvody a technické úpravy. Konečná cena se tak mĤže vyšplhat 
až na 100 000 Kč. Tyto topidla se však nemohou instalovat všude, protože vyvedení 
spalin od lokálních plynových topidel musí splňovat pĜísné požadavky. Pro vytopení 
jedné či dvou místností je to dobrá volba. PoĜízení kotle je komfortnČjší, lépe 
regulovatelné a má vyšší účinnost vytápČní [17]. 
 
3.2 Náklady na provoz 
 
Moderní rodinné domy se 4 člennou rodinou a vytápČnou plochou 150 m2 
spotĜebují  pĜibližnČ 40,5 GJ/rok tepla (11 250 kWh/rok). OhĜev vody vede k dalším 
12,6 GJ/rok (3500 kWh/rokě. PĜi této spotĜebČ činí roční částka vytápČní zemním 
plynem 26 000 Kč.  
Vliv nákladĤ nezáleží jen na počtu lidí, ale také na energetičnosti domu. 
Standardní domy mají roční náklady cca 25 000 Kč. Pasivní domy mohou mít oproti 
bČžným tĜikrát až čtyĜikrát nižší [18]. 
 
3.3 Plynové kotle 
 
Plynové vytápČní patĜí mezi komfortnČjší zpĤsoby, za které platíme nemalé 
částky. Cenu lze ovlivnit výbČrem kotle.  
 
Druhy plynových kotlů: 
 
  Stacionární kotel 
 NástČnné ĚzávČsnéě kotle 
 Kondenzační 
 
Stacionární plynový kotel se umísťuje na podlahu. Mají velké dimenzované 
trubky, velký obsah vody a otevĜené expanzní nádoby. VytápČní je zajištČno nahĜíváním 
kovového tČlesa. Výhodou je možnost topení bez čerpadla neboli samotížným 
zpĤsobem. ObČh topné vody je z částí zajištČn rozdílem teplot. Lepší obČh je zajištČn 
s použitím čerpadla. 
ZávČsné kotle jsou pĜi odebírání teplé vody stále udržovány na požadované 
teplotČ. Vytopení zásobníku vody trvá bČžnČ 10 minut. OhĜívání 1,5 l zásobníku 
zajišťuje plošný výmČník menší než papír ů4. Jsou velmi malé pro umístČní na zeď. 
Oba typy mají stejné účinnosti pohybující se okolo ř2%. ZávČsný typ plynového 
kotle má menší spotĜebu plynu a rychlejší ohĜev menšího objemu vody. Tedy lze 
usoudit, se  jedná o dražší investici. 
Kondenzační plynový kotel dosahuje účinností až 10ř %. Využívá energii 
horkých spalin, tzv. latentní teplo. Návratnost je 4-5 let. Pracuje s nižší teplotou 
v radiátorech [19]. 
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3.4 Vyhodnocení 
 
Z prĤzkumu Raiffeisen stavební spoĜitelny vyšlo, že lidé používají nejčastČji 
plynové vytápČní. Jedním z možných dĤvodĤ mĤže být pohodlné ovládání na 
požadovanou teplotu v místnosti. ŠetĜí náš čas s pĜikládáním i starosti se zatápČním. 
Toto všechno však mĤžeme mít i u tuhých paliv, kde budeme mít zásobníky  
a podavače, které nám podle zvoleného režimu budou dodávat určité množství paliva. 
 
4 Vytápění elektrickou energií 
 
Jeden z hlavních dĤvodĤ, proč není tento zpĤsob tak rozšíĜený, je jeho cena. 
Níže je vyobrazen vývoj cen elektrické energie v posledních letech. 
 
Obr. 7 Vývoj cen elektrické energie [20]. 
 
Hodnoty jsou udávány v Kč/1MWh. Pro pĜepočet na kWh využijeme vztahu 
1MWh=0,001 kWh.  
 
Z obr.7 vidíme relativnČ velké výkyvy cen, spíše klesající. V roce 2014 probČhlo 
snižování cen silové elektĜiny i distribuční složky. V prĤmČru se cena snížila u hlavní 
dodavatelĤ ĚČEZ a E.ONě o cca 10 – 20 %. 
Celková cena za elektĜinu se skládá z regulované a neregulované části. 
Regulovaná složka zahrnuje cenu za distribuci, tedy za její pĜenos. Neregulovaná složka 
tak zahrnuje již zmínČnou silovou elektĜinu. Ta činí necelých 50% z celkové ceny [21, 
22, 23].  
 
Výhody:  
 elektĜina je snadno dostupná všude 
 vysoký komfort  
 relativnČ nízké poĜizovací náklady ĚpĜímotopyě 
 provoz je ekologický 
Nevýhody:  
 cena elektrické energie 
 výroba elektrické energie v elektrárnách neekologická [24] 
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4.1 Způsoby vytápění elektřinou 
 
VytápČt elektĜinou mĤžeme rĤznými zpĤsoby, které ovlivňují rychlost  
a efektivitu. Vybraný zpĤsob nám určuje poĜizovací a provozní náklady. Zejména se 
jedná o akumulační kamna, pĜímotopy a tepelná čerpadla. 
 
4.1.1 Akumulační kamna 
 
U tČchto typĤ kamen jsou výhodami nízké náklady na instalaci, které nejsou 
doprovázeny rozsáhlými investicemi do potrubí a sanací komínĤ. Jsou snadno 
regulovatelné pro potĜebné teplo, nicménČ na požadovanou teplotu musí spotĜebitel déle 
čekat. OhĜev TUV je nutno Ĝešit oddČlenČ. Další nevýhodou bývá velikost a hmotnost 
kamen. RozdČlujeme na statické a dynamické. Rozdíl dynamických od statických 
kamen je v pĜidání ventilátoru, pro lepší šíĜení tepla, ale za cenu nepĜíjemného zvuku. 
NepĜíjemným faktorem mohou být vysoké povrchové teploty. Jsou universální volbou 
do všech místností. Hodí se zvláštČ v noci, kdy naakumulované teplo sálá do místnosti 
[25, 26]. 
 
4.1.2 Přímotopy 
 
PĜímotopy s ventilátorem jsou vhodné pro snadnou manipulaci a díky malým 
rozmČrĤm a malé hmotnosti jsou i snadno pĜenositelné. Mají nízké poĜizovací náklady 
bez zásahu do pĜestavby či jiných zmČn spojených s vytápČním. Disponují ekologickým 
provozem bez jakéhokoliv spalování surovin. Jsou také jednoduché na údržbu a opravy. 
TémČĜ okamžitČ reagují na zmČnu tepla požadovaného spotĜebitelem. PĜímotopy mohou 
být doplnČny akumulátory. Nevýhodou je hlučný provoz kvĤli ventilátoru. PĜi srovnání 
s akumulačními kamny jsou pĜímotopy náročnČjší na spotĜebu energie [27, 28].  
 
4.2 Vyhodnocení 
 
Velká výhoda oproti vytápČní tuhými palivy a plynem je v ekologičnosti 
provozu. NepotĜebuje žádné spalování materiálu pro výrobu tepla, tudíž nevylučují 
žádné škodlivé látky vznikající bČhem spalování. Vše je Ĝízeno elektĜinou, která nijak 
neovlivňuje ovzduší. Zamyslíme-li se ale, jak je to s výrobou elektĜiny, mĤžeme Ĝíci,  
že není tak ekologická. VČĜím v budoucí technologii a technology, kteĜí dokážou 
minimalizovat škodlivé látky pĜi vzniku elektrické energie.  
Cenu za elektĜinu mĤžeme regulovat vybráním vhodného dodavatele. Ceny se 
pohybují okolo 1 tis. Kč za pĜímotopy a za akumulační kamna cca 15 tis. Kč. Vše však 
záleží na kvalitČ a specifických parametrech. PĜímotopy jsou levnČjší avšak za cenu 
vČtší spotĜeby energie než akumulační kamna. 
Výhodou je také pohodlí a komfort uživatele, kdy si požadovanou teplotu 
nastaví na termostatu. Není nutno starat se o pĜikládání, kdy je regulace obtížnČjší. 
Odpadá požadavek na uskladnČní materiálu na vytápČní. 
PĜí zvažování elektrického vytápČní musíme zohlednit, zda se nám investice 
finančnČ vyplatí. Sledování ceny elektrické energie a výbČr správného zaĜízení pro naše 
potĜeby. 
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5 Vytápění pomocí slunečního záření 
 
Zde jsou zaĜazené zpĤsoby využívající slunečního záĜení pro ohĜev vody, 
vytápČní objektu nebo bazénu. MĤžeme je rozdČlit do 2 základních odvČtví, které se liší 
hlavnČ ve zpĤsobu pĜijímaní a zpracování energie. 
 
5.1 Pomocí solárních panelů 
 
5.1.1 Solární ohřev vody 
 
Solární ohĜevy mohou v letním období pokrýt až 100 % potĜeby tepla pro 
vytápČní rodinného domu. V zimním období je to ménČ procent, protože spotĜebujeme 
více teplé vody a více topíme. Celkové roční pokrytí činí 65-75 % potĜeby tepla.  
Pracují na principu akumulace, kdy požadovaný objem vody je pĜes rok 
pĜedehĜívána na 30 – 40 °C. Teploty mohou v letním období vystoupat až na 70 °C. 
Pomocí konvenčního zpĤsobu je teplota dohĜívána na požadovanou teplotu danou 
spotĜebitelem [29]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8 Schéma solárního systému pro ohĜev TUV [2ř]. 
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5.1.2 Solární ohřev vody a přitápění 
 
Solární panely využíváme nejen k ohĜevu TUV, ale i pro podporu vytápČní 
rodinného domu. OhĜátá voda ze solárních panelĤ pĜedehĜívá vodu v akumulačním 
zásobníku, tím napomáhá kotli v dohĜátí TUV.  
Tato varianta má návratnost okolo 35 % nákladĤ. Je to zpĤsobeno vČtšími 
nároky na vytápČní v zimním období a pĤsobením ménČ slunečního záĜení [30]. 
 
Obr. 9 Schéma solárního systému pro ohĜev TUV a pĜitápČní [30]. 
 
Výhody solárních panelů spočívají pĜedevším v: 
  Energeticky hospodárnému ohĜívání zásobníku  - za ohĜívanou vodu 
neplatíme, stačí dohĜívat v horních oblastech akumulačního zásobníku 
  Velmi vysoká životnost dosahujících až 30 let 
  Funkce systému začínají od bílé oblačné oblohy 
  Zamezení pĜehĜívání zásobníku v letních mČsících v dobČ naší 
nepĜítomnosti 
  Rychlá návratnost [30] 
 
5.1.3 Princip 
 
Dopadající sluneční teplo na solární panely se v absorbéru pĜemČní na teplo. 
Pomocí teplonosného media odvádí teplo do výmČníku, kde se teplo uchovává, nebo 
pĜedává k dalšímu použití [31]. 
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5.1.4 Umístění 
 
Vhodnou orientací stĜechy lze v našich podmínkách dosáhnuto maximálního 
využití solárního záĜení pĜi natočení kolektorĤ smČrem na jih. Není-li možno nastavit 
pĜesné smČrování na jih, je odchylka 30 – 45 ° se ztrátami okolo 10 %. Preferujeme 
smČr pĜedevším jihozápadní než jihovýchodní, z dĤvodu nižšího výskytu podzimních 
mlh a vyšších teplot. Otočné stojany reagující na pohyb slunce se zde nepoužívají kvĤli 
vysokým nárokĤm na chod zaĜízení a zhoršení stability stĜech.  
Vhodný sklon kolektorĤ je takový, aby sluneční záĜení dopadalo kolmo na jeho 
plochu. BČhem dne i roku se mČní výška slunce nad obzorem. V létČ je ideální sklon 
30° od vodorovné roviny, v zimČ témČĜ 60°. Kompromis se volí blíže letním úhlĤm 
v rozmezí 30 – 45°, kdy je účinnost nejvČtší. Používají se speciální konstrukce pro 
pĜípad rovných stĜech, nebo vČtšího odklonu kolektorĤ od stĜechy [32]. 
. 
 
 
Obr. 10 Závislost sklonu kolektorů od vertikální a horizontální roviny [32]. 
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5.1.5 Vhodný systém 
 
Pro ohĜev TUV je rozhodující počet osob. Podle počtu osob zjistíme prĤmČrnou 
spotĜebu vody a tím určíme velikost zásobníku, jak je  tab. 1. Počítá se 50 l na osobu. 
Zásobník, se zabudovanými teplotními čidly, je limitován stavbou domu a potĜebného 
místa. Lze jej umístit jak nad kolektory, tak do sklepení. Součástí je výkonné čerpadlo 
pro obČh systému též s teplotními čidly [33]. 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 1 SpotĜeba vody na osobu [33]. 
 
5.2 Pomocí fotovoltaických panelů 
 
5.2.1 Princip 
 
Fotovoltaický panel je založen na pĜemČnČ slunečního záĜení na elektrickou 
energii. Spočívá to v dopadání fotonĤ ze slunečního záĜení na P-N pĜechod. To má za 
následek emitování elektronĤ a tím vznik stejnosmČrného proudu. NáslednČ využití 
proudu k ohĜevu vody, vytápČní domu nebo jen ke svícení a napájení spotĜebičĤ [34, 
35]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11 Princip fotovoltaického jevu [37]. 
 
Osoby Kolektory ZásobŶík [litr] 
2 až 4 2 200-250 
4 až 6 3 300 
6 až 9 5 500 
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5.2.2 Umístění 
 
 Je totožné jako u solárních panelĤ. SmČr na jih s maximálním odklonem 10-15° 
a sklonem 35-45° od vodorovné roviny. Pro lepší pĜedstavivost mĤžeme využít obr. 12. 
Nedoporučuje se instalovat panely na stĜechy s odklonem vČtším jak 45° na východ 
nebo západ. Uchycení systému muže být statické a natáčivé [36]. 
  
Obr. 12 Vliv orientace a sklonu fotovoltaických panelů a na jejich výkon [37]. 
 
5.3 Vyhodnocení 
 
Výše uvedené zpĤsoby se liší pĜedevším ve zpĤsobu zpracování sluneční 
energie. U solárního systému je to ohĜev media v trubicích ze slunečního tepla. Naopak 
u fotovoltaických systémĤ je sluneční energie pĜemČňována na stejnosmČrný proud, 
který napájí elektrokotel a tím ohĜívá vodu. Využití tak muže být pro ohĜev TUV, vody 
v bazénu nebo k vytápČní rodinného domu. 
Oba systémy mají shodný orientační smČr vedoucí na jih, pro maximální využití 
energie. Rozdíl je v maximálním odklonu od jihu a to 10-15° pro fotovoltaiku a 30-45° 
pro solární systémy.  
Využití bývá pro rodinné domy, kde jsou panely umístČny na stĜechu. ŠetĜí tak 
podstatnou část elektrické energie. 
Investice do zaĜízení využívající sluneční energii je vhodnou cestou, jak ušetĜit 
nemalou část nákladĤ. Mnoho výrobcĤ poskytuje vysokou záruku a instalaci zaĜízení. 
Nápomoci je také program Nová Zelená Úsporám, kdy poskytuje dotace na solární 
panely. 
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6 Tepelná čerpadla 
 
Oproti pĜedcházejícím zpĤsobĤm nejsou tak rozšíĜené, jak mĤžeme vidČt 
z obr. 1. DĤvodem by mohla být pĜedevším poĜizovací cena. I pĜes jejich malé využití 
jsou jedním z nejlepších moderních zpĤsobĤ ve vytápČní rodinného domu. Jsou také 
ekologičtČjší a ekonomičtČjší než mnohé pĜedešlé zpĤsoby.  
 
6.1 Princip 
 
 Tepelné čerpadlo pracuje na stejném principu jako chladnička, tedy na 
obráceném CarnotovČ cyklu, uvnitĜ chladí potraviny a z vnČjší strany topí. PĜesnČ 
obrácenČ funguje tepelné čerpadlo, ale s mnohem vČtším výkonem. Odebírá teplo vodČ, 
vzduchu nebo zemi a pomocí podlahového vytápČní topí [38]. 
  
 Spolu s čerpadlem se používají akumulační nádrže pro zajištČní plynulého  
a bezproblémového chodu celého systému a ke snížení počtu startĤ čerpadla [39]. 
 
NejdĤležitČjší vlastností chladícího média je nízký bod varu, který musí být nižší 
než teplota okolního prostĜedí, ze kterého teplo čerpáme. Chladivo se pĜi kontaktu  
s okolním prostĜedím začíná vypaĜovat díky nízké teplotČ média. Plynné chladivo je 
stlačeno kompresorem, čímž stoupne jeho teplota na úroveň použitelnou na vytápČní 
nebo k ohĜevu vody. Posléze chladivo putuje do kondenzátoru, kde pĜedá teplo topnému 
médiu. NáslednČ se ochladí a pĜejde do kapalného stavu, kde projde skrz škrtící ventil. 
Dále jde pĜes výparník a kompresor, kde se chladící medium opČt ohĜeje a celý cyklus 
se opakuje [40]. 
  
 
 
Obr. 13 Princip funkce tepelného čerpadla [41]. 
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6.2 Program Nová zelená úsporám   
 
V roce 2015 pomocí programu Nová Zelená Úsporám byly rozšíĜeny možnosti 
podpory výmČny zdrojĤ tepla. Jedním z nich jsou tepelná čerpadla. Podat žádost  
o dotaci je možné již od 15. kvČtna 2015. 
Podpora se vztahuje pouze na určená tepelná čerpadla. Prvním kritériem je 
zapojení do systému s akumulačním zásobníkem tepla Ětopné vodyě o minimálním 
mČrném objemu 15 l/KW jmenovitého výkonu zdroje. Druhým kritériem je splnČní 
minimálního topného faktoru [42]. 
 
 
 
Tab. 2 Požadavky pro splnČní podmínek pro dotaci [42]. 
 
6.3 Topný faktor a výkon 
 
Velmi dĤležitým faktorem pro tepelná čerpadla je topný faktor a jeho výkon. 
Topný faktor je dán pomČrem dodaného tepla ku spotĜebovanému teplu. Topný faktor 
se pohybuje od 2 do 5, který závisí na vstupní a výstupní teplotČ, typu kompresoru atd. 
Je udávána pĜi rĤzných teplotách vstupního a výstupního média. PĜi výpočtech je nutné 
také zahrnout spotĜebu obČhových čerpadel. Platí čím vČtší topný faktor, tím lepší. 
Topný faktor lze určit i z rozdílu mezi teplotou kondenzační a vypaĜovací. 
V závislosti na vstupních a výstupních teplotách za celý rok se nám mČní 
hodnoty topného faktoru. PrĤmČr za celý rok je udáván pomČrem celoroční spotĜeby 
energie a celoroční výroby tepla. Za ideálních podmínek jsou schopni dodat 3-4 krát 
více tepla než spotĜeby elektĜiny na svĤj provoz [43, 44]. 
 
Výkon se v závislosti na pracovních podmínkách stroje mČní, pĜedevším se 
zmČnou teploty topné vody. Teplota topné vody je tedy nejdĤležitČjším faktorem pro 
celkový výkon a účinnost zaĜízení. Čím nižší bude venkovní teplota a vyšší teplota 
topné vody, tím se bude výkon snižovat [45]. 
 
Pro topný faktor (COP) je stanoven vzoreček:  
 
ε = Q/E  Kde: Q teplo dodané do vytápČní [kWh] 
         E energie pro pohon tepelného čerpadla [kWh] 
 
6.3.1 Maximální efektivita 
 
 Chceme-li dosáhnout minimální spotĜeby pohonné energie a dosažení vysoké 
hodnoty topného faktoru je zapotĜebí: 
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 Teplota zdroje má být co nejvyšší, ale zároveň musí být nižší než maximální 
teplota určená výrobcem 
  Rozdíl vstupních a výstupních teplot má být co nejnižší. Maximální dosahující 
teplota tepelného čerpadla na výstupu je 55°C. Doporučuje se v kombinaci 
s nízkoteplotním výtápČním Ěpodlahové vytápČníě, z dĤvodu menšího 
pĜekonávání rozdílu teplot. Čím nižší teplota topné vody, tím menší množství 
spotĜebované energie a tedy vČtší topný faktor [44]. 
 
6.4 Rozdělení systémů 
 
NejčastČjší provedení bývá tepelné čerpadlo s kompresorem pohánČný 
elektromotorem. Kompresor lze pohánČt i jinými motory, jako jsou motory na benzín 
nebo výhodnČjší na zemní plyn. Pro rodinný dĤm je elektromotor výhodný z hlediska 
ceny a jeho výkonu [46]. 
 
Dalšími typy tepelných čerpadel jsou: 
 s pístovými kompresory 
- dražší, lepší topný faktor, rozšíĜený 
- životnost nejménČ 20 let 
 se spirálovými kompresory scroll 
- dražší, nejlepší topný faktor, rozšíĜený 
- životnost nejménČ 20 let 
 s rotačními kompresory 
- u klimatizačních zaĜízení a levnČjších čerpadel 
- nižší topný faktor než u spirálových 
 absorpční  
- bez kompresoru, bez hluku ale horší topný faktor 
- nerozšíĜený, u klimatizačních zaĜízení 
 
6.5 Volba prostředí 
 
Tepelné čerpadlo lze použít témČĜ všude po rĤzných modifikacích. Volba 
prostĜedí, ze kterého je čerpáno teplo je dĤležitý z hlediska cenovČ, klimatických 
podmínek, geologických podmínek atd. [47]. 
 
Typy prostĜedí pro získání tepla: 
 vzduchové 
- nevýhoda aplikovat v drsných klimatických podmínkách  
Ěhorské oblastiě 
- vhodná volba místa vnČjší jednotky  
Ěhlučnost, zamezení proudČní vzduchu, námrazyě 
 hlubinné vrty 
- mít znalost geologických podmínek v podloží 
- vrtání pouze na pĜedpis 
 podzemní vody 
- dostatečné množství vody 
 povrchové vody 
- poplatky správci toku, nebo stočné 
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6.6 Druhy tepelných čerpadel 
 
6.6.1 Tepelná čerpadla vzduch/voda 
 
Tento typ získává energie ze vzduchu. Využité teplo ze vzduchu putuje pĜímo do 
tepelného čerpadla bez nutnosti výmČníkĤ. Vzduch je nejsnáze dostupný a objem 
prakticky nekonečný. Vzduch má nejmenší vliv na životní prostĜedí, pouze se ohĜívá  
a vrací se do okolí v podobČ tepelných ztrát. COP se snižuje s klesající teplotou 
venkovního vzduchu. I pĜes nízké teploty okolo -15°C dokážou efektivnČ pracovat díky 
modernČjším technologiím. PĜi extrémnČ nízkých teplotách nám napomáhá elektrokotel 
pro pokrytí výkonu. 
TČ vzduch/voda dosahuje totožných parametrĤ jako typ zemČ/voda, ale odpadají 
zde zemní kolektory a vrty, díky tomu ušetĜíme desítky až stovky tisíc korun.  
Má snadnČjší a rychlejší instalaci [48]. 
UmístČní TČ mĤže být v provedení vnČjším, kdy se jednotka umísťuje mimo 
budovu. Instalace by mČla být provádČna smČrem na jih a to buď na stĜeše, na fasádách 
nebo na volném prostranství. Další typ provedení je vnČjší, kdy je jednotka umístČna 
uvnitĜ domu. PĜívodní trubky jsou zakomponovány skrz zdi s pĜístupem okolního 
vzduchu. Trubky by mČli být polohovány tak, aby výstupní ochlazený vzduch se 
nevracel na vstup. 
Tepelná čerpadla udávají prĤtok čerstvého vzduchu cca 5 000 m3/hod., který se 
liší typem a velikostí [49]. 
 
    
Obr. 14 TČ venkovní provedení [4ř].    
 
Obr. 15 TČ vnitĜní provedení [4ř]. 
 
 Vzhledem k podnebným podmínkám v České republice nám prĤmČrná roční 
teplota v zimČ neklesne pod -5°C. V horských oblastech je extrémní teplota až -20°C, 
jedná se pouze o nČkolik málo dní v roce. Rozhodneme-li se pro tepelné čerpadlo 
vzduch/voda, mĤžeme očekávat v zimním období dostačující topný faktor pro vytápČní. 
Nižší faktor v zimČ je kompenzován nárĤstem vyššího faktoru v letním období. 
Nevýhodou je nepĜíjemný zvuk ventilátoru od tepelného čerpadla.  
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6.6.2 Tepelná čerpadla země/voda 
 
Hlavním zdrojem je energie čerpána z pĤdy. Teplo získané ze zemních kolektorĤ 
je pĜivádČno do výparníku, kde se ochladí a vrací se zpČt do zemních kolektorĤ.  
O pĜenos tepla se stará teplonosná nemrznoucí smČs pohánČná čerpadlem. Tento typ se 
používá pĜevážnČ pro menší výkony rodinných domĤ.  
Kolektory jsou zhotoveny z plastových trubek nebo hadic umístČných 1,5 m pod 
povrchem. Uloženy jsou horizontálnČ ve spirále, nebo tažený plošnČ. Využít lze  
i hlubinné vrty. Plošné kolektory a vrty se umísťují na nezastavČnou plochu, na které se 
již nadále nedá stavČt. 
Výkopové práce jsou dĤležitou položkou pĜi realizaci tepelného čerpadla 
zemČ/voda, avšak mírnČjší než jsou hlubinné vrty. Délka výkopu je omezena 
geologickými podmínkami a je rozhodující pro požadovaný výkon [50]. 
 
Plošné kolektory potĜebují více nezastavČné plochy, která je 2 – 2,5 násobku 
vytápČné podlahové plochy. Výkop je provádČn do šíĜky 30 cm do meandrového tvaru 
s metrovou roztečí do metrové hloubky. 
Spirálové kolektory, nebo-li slinky, se ukládají do vČtší hloubek cca do 2 metrĤ. 
ŠíĜka výkopu je ř0 cm, kde se plastové potrubí ukládá do spirál. Na 1 metr délky 
výkopu pĜipadá 10 metrĤ potrubí, tím jsou ménČ náročné na potĜebnou plochu. 
Orientační hodnota získaného tepla by mČla být pĜibližnČ 100W na 1 metr výkopu [51]. 
 
Je dĤležité dodržovat parametry ukládání kolektorĤ, aby nedocházelo 
k nadzvedávání plošných kolektorĤ v malých hloubkách. V jarních mČsících roste 
vegetace pomaleji než v letních mČsících, díky hromadČní pĤdní vlhkosti. Ochrana 
kolektorĤ je tvoĜena vkládáním do pískové lože a zasypány dostatečnou vrstvou písku. 
Z dĤvodu odvzdušňování kolektorĤ je nutné, aby výmČníky mČly stoupání vzhledem 
k tepelnému čerpadlu. Opačný zpĤsob by znamenal instalaci odvzdušňovacího zaĜízení 
do systému [52]. 
 
Hlubinné vrty dosahují hloubky 40 – 150 m, kde je teplota stabilnČjší. V letních 
mČsících lze využít ke klimatizaci domu, ale musí být na to soustava patĜičnČ 
uzpĤsobena. Vzdálenost vrtĤ musí být dostatečnČ od sebe kvĤli bezpečné vzdálenosti na 
konci vrtu, kde by mohlo pĜi malém odklonu dojít k setkání a k poruše. Hloubka vrtu je 
určena výkonem čerpadla, hydraulickým odporem v sondách a geotermickým stupnČm. 
Geotermický stupeň je hodnota, pĜi níž teplota stoupne o 1°C. Interval leží okolo  
15 – 50 m/°C, ale obvyklá hodnota se považuje 30 – 33 m/°C [53]. 
  
Obr. 16 TČ zemČ/voda – plošné kolektory [54].  
       
  Obr. 17 TČ zemČ/voda – hlubinné vrty [54]. 
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6.6.3 Tepelná čerpadla voda/voda 
 
Tepelná čerpadla voda/voda jsou výhodná pĜedevším díky fyzikálním 
vlastnostem vody, jedná se o vysokou tepelnou kapacitu a nízkou viskozitu. Podzemní 
voda je nejvýhodnČjším zdrojem, která má konstantní teplotu 10°C a je bez chemických 
či mechanických nečistot. Toto teplo je pĜenášeno samotnou podzemní vodou, nebo 
teplonosnou kapalinou pĜes deskové výmČníky. Pro čerpání z hlubinných vrtĤ, nebo 
studní je použito ponorné čerpadlo. 
Voda se v TČ ochladí na 4°C, ale nevrací se zpátky kvĤli ochlazení zdrojové 
vody. Vrací se do zvláštních vsakovacích studní, které by mČly odpovídat vydatnosti 
zdrojového vrtu. OdvádČní vody do kanalizace by bylo neekologické [55]. 
 
PĜímé využití podzemní vody pro pĜenos tepla je vhodné, když obsah 
minerálních látek je pod 300 mg/l, jinak jsou použity tepelné výmČníky s nemrznoucí 
smČsí. Hlubinné vrty mají v prĤmČru více než 220 mm. PĜi vrtech je dĤležité udČlat 
hydrogeologické zkoušky z dĤvodu výskytu zvodnČlých vrstev [56]. 
 
Obr. 18 TČ voda/voda – podzemní voda [56]. 
 
Tepelná čerpadla voda/voda mají stálý COP díky nemČnící se teplotČ podzemní 
vody. Tedy topný faktor nezávisí na okolní teplotČ. Vysoká cenová relace je zpĤsobena 
hlubinnými vrty a geotermickými zkouškami, zkoumající složení vody a její vydatnost. 
TČ potĜebuje dostatečný prĤtok a nutné povolení pro hydrogeologické zkoušky. 
Nevýhodou je nedostatek podzemní vody v pĜírodČ. 
 
Tepelná čerpadla voda/voda se používají i na povrchových vodních tocích napĜ. 
rybníky a toky. VýmČníky jsou ve vodČ nebo zapuštČny do bĜehu tak, aby nehrozilo 
zamrznutí. Lze pĜivádČt vodu pĜímo do tepelného čerpadla, ale z technických dĤvodĤ a 
nečistoty vody se to nedČlá [57]. 
 
 
Obr. 19 Princip funkce tepelného 
čerpadla voda/voda , rybník [58]. 
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6.6.4 Tepelná čerpadla vzduch/vzduch 
 
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch odebírá teplo z okolního venkovního vzduchu. 
Venkovní jednotka nasává vzduch, ze kterého je získáno teplo, které je následnČ použito 
pro ohĜev vzduchu uvnitĜ vytápČné budovy. Plní funkci chlazení neboli klimatizace.  
PĜi realizaci vnitĜní jednotky je docíleno ohĜívání vzduchu v místnosti, bez použití 
topného systému. Dosahují tak lepších topných faktorĤ než jiná tepelná čerpadla.  
Pro čistČjší vzduch se používají filtry. TČ není určeno pro vytápČní TUV a pro vytápČní 
s vČtším počtem místností. PĜi nízkých teplotách se kombinuje s topným tČlesem. 
 
TČ je ideální typ pro doplnČní domu vytápČný pĜímotopy a elektrokotli, bez 
složitých stavebních úprav a vysokých investic. Uplatní se dobĜe v chatách nebo 
menších domech [59, 60]. 
 
 
Obr. 20 TČ vzduch/vzduch – vytápČní/chlazení místností [61]. 
 
Tento druh tepelného čerpadla nám nepokryje náklady na vytápČní po celý rok, 
ale pĜesto nám pĜinese značné úspory. NepotĜebujeme výkopové práce. Z toho vyplývá, 
že investice budou nižší. Výhodou je rychlá a snadná instalace. Lze jej využít všude kde 
je bČžná cirkulace venkovního ovzduší a tím je snadno dostupný každému. Je to 
optimální volba pro chlazení v létČ a topení v zimČ.  
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6.7 Vyhodnocení 
 
 V současnosti se nejvíce používají tepelná čerpadla s obČhovým čerpadlem 
zajišťující plynulost média v systému. VýhodnČjší zpĤsob je kombinace s akumulační 
nádrží pro snížení startĤ čerpadla. Musíme však počítat s vyšší investicí. 
Tepelná čerpadla jsou pĜevratnou moderní technologií ve vytápČní rodinného 
domu. V posledních letech se stávají vČtší součástí našeho života na vytápČní rodinného 
domu, bytu nebo jiných obytných prostor. Stále se zkvalitňující technologie vede ke 
zlepšení ekologičnosti, komfortu a šetĜení našich penČz.  
PotĜebné teplo získá tepelné čerpadlo z okolního prostĜedí jako je vzduch, voda  
a ze zemČ. Nastává tak pĜi výmČnČ tepla ve výmČníku a následné kompresi, kde se 
teplota zvýší na použitelnou teplotu vytápČní. Ochlazené medium pokračuje do 
výmČníku, kde se celý cyklus opakuje. Jednoduchý zpĤsob získávání tepla skrývá 
ponČkud složitý systém cesty do našeho domova. 
Za kvalitu se platí a u TČ to platí obzvlášť. Ceny se pohybují v Ĝádech desítek až 
stovek tisíc. Záleží na typu a výkonu, který potĜebujeme pro vytápČný objekt. Tepelná 
čerpadla s výkopovými prácemi a hlubinnými vrty se Ĝadí mezi nejdražší. Jednak kvĤli 
tČžkosti práce a kvĤli náročnosti na správný chod systému. Za to dosahují 
nejstabilnČjšího topného faktoru, čímž je Ĝadíme mezi nejvýhodnČjší. Částečnou dotaci 
nám mĤže poskytnout projekt Nová Zelená Úsporám. Výše dotace se stanovuje podle 
určitých kritérií. 
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7 Návrhy vytápění rodinného domu 
 
Druhá, praktická část je zamČĜena na výpočet tepelné ztráty a roční potĜeby 
energie na vytápČní rodinného domu. Na základČ vypočtených hodnot lze stanovit návrh 
na topné zaĜízení o daném výkonu. Dosažení vhodného výkonu má vysoký vliv na 
účinnost topení. PĜekročením výkonu kotle, nám vzroste spotĜeba topné suroviny. 
Naopak nedosažením dochází ke komplikaci udržení požadované teploty v zimních 
mČsících. 
 
7.1 Popis modelového domu 
 
 Rodinný dĤm obývá trvale 5 osob. Nachází se na okraji obce ěetová, okres Ústí 
nad Orlicí v Pardubickém kraji. NadmoĜská výška je 405 metrĤ n. m. Jedná se  
o dvougenerační dvoupatrový dĤm stojící samostatnČ na kopci. Zateplení provedeno 
v rámci výmČny všech oken za plastová okna v roce 2010 s výmČnou stĜechy v roce 
2011 za nezateplenou Kanadskou šindel Cambridge. 
 
Stávající vytápČní zajišťuje kotel na tuhá paliva Variant s výkonem 33kW 
s kombinací vytápČní elektĜiknu na udržení pĜíjemné teploty. Teplota se Ĝídí ukazatelem 
na pĜední stranČ kotle. Teplo do okolí pĜedávají plechové radiátory. OhĜev TUV je 
pomocí boileru typu Dražice OKCE 125 v každém patĜe. 
  
 
       
  
Obr. 21 Modelový dům 
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7.2 Výpočet tepelných ztrát 
 
 PĜibližný výpočet je provádČn online zdarma pomocí volnČ dostupné kalkulačky 
Zelená úsporám na portále TZB – Info. Program slouží pro orientační výpočty, nelze je 
brát jako pĜesné. Vyvinula ho firma Energy Consulting Service pro prvotní odhad 
dotace v rámci programu Zelená úsporám. 
 
 V často obývaných místech jako obývací pokoje, jsou vytápČny na teplotu 20°C. 
PĜičemž otevíráním dveĜí, napĜ. do chodby a ménČ obytných částí, teplota klesne. Dále 
jsem zahrnul částečné vyvinuté teplo od spotĜebičĤ, zejména v kuchyni. Proto jsem 
zvolil vnitĜní prĤmČrnou teplotu na 20°C. 
 
Tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi je vidČt v obr. 23. Z grafu je poznat, 
že nejvČtší podíl tepelné ztráty má stĜecha, která není zateplená. Dále pak obvodový 
plášť, který není též zateplen.  
 
Obr. 22 Graf rozložení 
tepelných ztrát [62].  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Výpočet celkové 
roční energie na vytápění 
 
 Hodnoty vypočítány pomocí 
online kalkulátoru na portále TZB - 
info. Dosazením tepelné ztráty 
objektu z pĜedchozího výpočtu  
a vnitĜní prĤmČrné teploty vyšla 
roční energie na vytápČní, jak 
vidíme z obr. 24.  
 
 
 
 
Obr. 23 Rozložení tepelných ztrát [62]. 
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Obr. 24 Celková roční potĜeba energie na vytápČní a ohĜev teplé vody [63]. 
 
7.4 Vyhodnocení výsledků 
 
Z dĤvodu nezateplených částí rodinného domu jsou pomČrnČ velké tepelné 
ztráty, jak je vidČt z obr. 22. Projevuje se to rychlejším odvodem tepla z místností,  
na kterou reagujeme zvýšením tepla na kotli, a následnČ se zvýší spotĜeba tuhého paliva. 
To má vliv na naše peníze a zvýšení náročnosti na kotel. Z toho dĤvodu bych volil 
zateplení objektu pro zmenšení tepelných ztrát. Myslím si, že by se počáteční investice 
vrátila za pár let. 
Celková roční potĜeba energie na vytápČní modelového domu dle výpočtĤ z obr. 
23 činí 150,8 GJ/rok = 41,9 MWh/rok. Výpočty nejsou pĜesné, proto pro výpočty 
možných alternativních zdrojĤ vytápČní a porovnání se stávajícím vytápČním, 
použijeme pĜesnČjší výpočet za pomocí stávajících údajĤ o vytápČní. 
Stávající kotel s výkonem 33 kW pokryje tepelné ztráty 26,9 kW. ůvšak kotel je 
pĜedimenzovaný, což mĤže zpĤsobit zvýšení spotĜeby a snížit účinnost.  
Výpočty jsou zahrnuty pro 5 trvale bydlících osob.  
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7.5 Alternativní možnosti vytápění rodinného domu 
 
V této kapitole se zabývám možností výhodnČjšího zpĤsobu vytápČní. Výpočet 
je srovnáván se stávajícím kotlem na tuhá paliva, viz níže, a vypočítanými hodnotami 
z pĜedchozí kapitoly.  Bude se jednat o celkovou mČrnou energii na vytápČní. Výsledky 
budou porovnány a zhodnoceny. 
VytápČní TUV je pomocí elektrického boileru, jehož výmČnu nezahrnuji do 
svých výpočtĤ. 
 
7.5.1 Výpočet celkové roční energie na vytápění pro stávající 
vytápěcí systém a celkové roční náklady 
 
 Výpočet jsem zvolil z dĤvodu pĜesnČjších výsledkĤ 
roční energie a k lepšímu srovnání alternativních možností 
s aktuálním vytápČcím systémem. Výsledek budeme 
uvažovat i v dalších výpočtech. 
ůktuální vytápČní modelového domu se stará kotel 
na tuhá paliva typu Variant SL 33-3 od firmy Slokov. PatĜí 
do kategorie 3. emisní tĜídy. VýmČna kotle probČhla v roce 
2010 s počáteční investicí 25 Ř35 Kč s DPH. Topným 
palivem je Ledvická kostka, nebo-li hnČdé uhlí, které je 
roztápČno dĜevem. VýhĜevnost uhlí je max. 17,6 MJ/kg  
a min. 16,5 MJ/kg. Budeme uvažovat minimální 
výhĜevnost. Cena je stanovena na 350 Kč/q. Roční dodávka 
na vytápČní je 35 q. Účinnost kotle ve výpočtech je snížena 
na 78 % z dĤvodu odchylky výrobce. 
Pro udržování teploty pĜevážnČ v nočních hodinách 
je zapnuto elektrické vytápČní, které se projeví ve výsledku 
v ročních nákladech na výtápČní. Nelek a Qr elek byli zjištČny  
z výpisu údajĤ o platbČ elektĜiny za pĜímotop.  
 
   Obr. 25 Kotel na tuhá paliva [64]. 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 3 Specifikace Variant SL 33-3 [64]. 
 
Výpočet roční energie na vytápČní: 
 
               (1) 
 
        (2) 
 
         (3) 
 
Specifikace 
EŵisŶí třída 3 
VýkoŶ 33 kW 
Hmotnost 250 kg 
ÚčiŶŶost 81% 
Max. teplota 90°C 
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Výpočet ročních nákladů: 
 
                                 (4) 
 
                                                                            
                              (5) 
 
 
          (6) 
 
 
          (7) 
 
 
 
 
  Roční potĜeba energie na vytápČní uhlím  [MJ] 
  VýhĜevnost uhlí     [MJ/kg] 
  Hmotnost uhlí      [kg] 
   Tepelná účinnost kotle    [%] 
   Celková roční potĜeba energie na vytápČní  [MJ] 
  Roční potĜeba energie na vytápČní elektrikou [MJ] 
   Roční náklady na stávající vytápČní   [Kč] 
   Roční náklady na vytápČní uhlí    [Kč] 
   Roční náklady na vytápČní elektrikou  [Kč] 
   Cena uhlí za jednotku     [Kč/kg] 
   
 
 VytápČní domu, pomocí kotle na tuhá paliva, je provádČno ve všední dny  
od 15:00 do 19:00 a o víkendech od 11:00 do 1ř:00. Elektrické vytápČní je zapnuto 
pouze 15% části z celkového počtu dní. Doba provozu elektrického vytápČní je vždy 
cca 5 hodin. Celková doba vytápČní činí 1ř5 dní. Z toho lze usuzovat pomČrnČ nízké 
náklady na vytápČní. 
Z mého pohledu celková roční cena 15 615 Kč za vytápČní pro 2 patrový dĤm je 
pĜijatelná cena. S pomČrnČ nízkou investiční cenou kotle si myslím, že je to vhodné 
vytápČní z hlediska ekonomiky. ůčkoliv je kotel určen 3. emisní tĜídou, spalováním 
hnČdého uhlí uniká do ovzduší spousta škodlivých látek.  
 Skladování uhlí je v nevytápČné části, proto v zimním období mĤžeme očekávat 
vČtší vlhkost, která se projeví snížením výhĜevnosti.  
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7.5.2 Automatický kotel na tuhá paliva 
 
ůutomatický kotel na tuhá paliva má 
nČkolik pĜedností, které jsou popsány v kapitole 
2.4. Jedná se o kotel Vulcanus od firmy Viadrus. 
Zásobník na 26ř litrĤ o výkonu pohybující se 
v rozmezí  ř - 30 kW. Počáteční investice činí 
106 46Ř Kč s DPH. Účinnost kotle dosahuje až 
89 %. Pro výpočty je dosazována účinnost Ř5 % 
z dĤvodu odchylky výrobce. Topnou surovinu 
jsem ponechal hnČdČ uhlí ledvickou kostku. 
Možnost ohĜevu TUV. 
Splňuje emisní tĜídu 4 pĜi spalování 
hnČdého nebo černého uhlí či dĜevČných pelet. 
Jednoduchá obsluha s možností regulace 
ventilátoru [65]. 
 
Obr. 26 Automatický litinový kotel Vulcanus [65]. 
 
                       (8) 
 
          (9) 
 
           (10) 
 
 
  Roční spotĜeba uhlí      [kg] 
   Celková roční potĜeba energie na vytápČní  [MJ] 
   Účinnost automatického kotle    [%] 
  VýhĜevnost uhlí     [MJ/kg] 
   Roční náklady na vytápČní     [Kč] 
   Cena uhlí za jednotku     [Kč/kg] 
  Doba návratnosti     [let] 
   Počáteční investice     [Kč] 
   Roční náklady na stávající vytápČní   [Kč] 
 
Z výpočtĤ pro automatický kotel na uhlí vidíme roční náklady na vytápČní, které 
jsou podstatnČ nižší než v současném Ĝešení. Z toho lze usoudit ekonomický zisk, který 
by splatil počáteční investici zhruba za 31 let. Dodavatel udává až 60 000 Kč pĜíspČvek 
v kotlíkových dotacích. S dotací 50 000 Kč na automatický kotel by vycházela 
návratnost zhruba za 16 let. BČhem tak vysoké návratnosti bychom kotel nedokázali 
udržet ve stavu schopném k provozu.  
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Po stránce ekologické je bezpochyby lepší díky dokonalejšímu spalování 
surovin. Pohodlí a komfort je zajištČno automatickým podáváním suroviny ze zásobníku 
do kotle dle aktuální teploty v místnosti. 
Dle mého názoru se jedná o vhodnou volbu pro výtápČní. Odpadají zde starosti 
s pĜikládáním každou hodinu, pro udržení teploty. Už tím ušetĜím spoustu času. 
KaždopádnČ bych musel zvážit, zda se mi kotel vejde do kotelny. PopĜípadČ jaké úpravy 
by se museli udČlat a jakou investici by to pro mČ znamenalo. Doba návratnosti s dotací 
1Ř let mČ pĜijde pĜíliš velká, vezmu-li v potaz vČtší množství poruchovosti součástek. 
Znamenalo by to další investice do oprav a výmČnu špatných součástek. 
 
7.5.3 Tepelné čerpadlo – země/voda 
 
Pro další alternativní vytápČní jsem zvolil 
tepelné čerpadlo – zemČ/vzduch, které by mohlo 
být dobrou volbou díky velkému pozemku pro 
plošné kolektory. Zkoušený výpočtový model je 
AquaMaster typu 60Z s výkonem 23,1 W 
s možností vytápČní TUV. Cena tepelného 
čerpadla je 440 873 Kč s 15% DPH. V cenČ je 
zahrnuto akumulační zásobník, elektrokotel (3,5 
kW), plošné kolektory s výkopovou prací, montáž 
strojovny a elektroinstalace. Udávaný COP 
dodavatelem je 4.2 [66]. 
Lze využít dotaci Nová Zelená Úsporám, 
kde na typ zemČ/voda je dotace pĜi výmČnČ kotle 
na uhlí za TČ stanovena na 80 000 – 100 000 Kč [67]. 
 
Obr. 27 TČ AquaMaster 60Z [66]. 
 
Hodnota Celek je určena se sazby nízkého tarifu D56d pro tepelná čerpadla [68]. 
 
 
PĜevod celkové roční potĜeby energie na vytápČní z MJ na kWh : 
 
                 (11) 
 
 
             (12) 
 
          (13) 
 
         (14) 
 
          (15) 
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   PotĜebná elektrická energie na chod TČ   [kWh] 
   Celková roční potĜeba energie na vytápČní  [kWh] 
   Topný faktor tepelného čerpadla   [-] 
   Roční náklady na vytápČní     [Kč] 
   Cena elektrické energie za jednotku    [Kč/kWh] 
   Doba návratnosti     [let] 
   Počáteční investice     [Kč] 
   Roční náklady na stávající vytápČní   [Kč] 
 
Pro zjednodušení výpočtu jsem zvolil nebližší výkon tepelného čerpadla pro 
pokrytí tepelných ztrát modelového domu. Z mého pohledu si myslím, že s použitím 
akumulačního zásobníku bychom mohli snížit nároky na výkon TČ. 
Nižší výkon tepelného čerpadla vzhledem k tepelným ztrátám je kompenzován 
pĜídavným elektrokotlem, který by napomáhal s vytápČním pĜi nedostačujícím výkonu 
v zimním období.   
Z výpočtĤ vychází značnČ nižší roční cena za vytápČní TČ, která je snížena  
o 7 865 Kč oproti stávajícímu vytápČní tuhými palivy, což se dalo očekávat. ůčkoliv 
pĜes nízkou cenu je doba návratnosti 56 let. Spolu s dotací ř0 000 Kč od NZU to činí  
45 let. Vysokou návratnost získáváme malým rozdílem stávající roční ceny a roční ceny 
TČ. BČhem provozu TČ bychom  nedosáhli návratnosti počáteční investice v dobČ jeho 
životnosti. 
Velká odchylka návratnosti mohla vzniknout z dĤvodu vycházení aktuálních 
hodnot. Nebo-li topení stávajícím systémem je pouze určitou dobu za den, která se mČní 
podle potĜeby. TČ dodává nepĜetržitČ teplo, tedy je stále v provozu. Neustálím 
zapínáním a vypínáním by mohlo dojít ke snížení výkonu systému, dokonce i k jeho 
poruše. 
Za mČ osobnČ bych volil jiný zpĤsob vytápČní. Z finančních dĤvodĤ  
a komplikací pĜi realizaci výkopových prací. ůčkoliv roční úspora by byla 7 865 Kč, 
nevyplatilo by se to z dĤvodu vysoké investice a velké návratnosti. Z hlediska 
výkopových prací by nastal problém z dĤvodu hornin a kamenĤ, které se nacházejí na 
kopci, kde je dĤm postaven. Hloubka výskytu hornin je od 1-2 metrĤ., kde by ve stejné 
hloubce mČli být tepelné výmČníky. Investice do rekonstrukce současné kotelny pro 
umístČní TČ. Na druhou stranu odpadá mnoho vČcí, které ušetĜí drahocenný čas. Ruční 
pĜikládání by vystĜídal automatický podavač na dálku Ĝízený termostatem. Odpadá 
starost se skládáním uhlí a zároveň ušetĜení místa. Možnost vytápČní TUV spolu 
s ohĜíváním venkovního bazénu.  
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7.5.4 Automatický kotel na pelety 
 
Dalším typem pro návrh vytápČní rodinného domu je 
pomocí pelet. Zvolený typ tĜídy 3 automatický kotel na pelety 
KP 21 od firmy Ponast s výkonem 2ř kW. Cena je ř6 67ř Kč 
včetnČ DPH. Účinnost je ř0,ř %, ale pro naše výpočty 
budeme používat ŘŘ %. Palivo je podáváno automaticky 
s možností dálkového provozu. V dobČ provozu je potĜeba 
jednou za mČsíc vybírat popel a čistit výmČník. Topnou 
surovinou jsou zmiňované pelety, které mohou být všeho 
druhu o prĤmČru 6 a Ř mm [69]. 
Pro výpočet jsem zvolil pelety Royal Pellets MM 
Paskov ENplus A1, kde pelety stojí 6 020 Kč/1050 kg       
Ě5,7 Kč/kgě pĜi osobním odbČru. Volil jsem z hlediska 
dostupnosti od modelového domu. VýhĜevnost pelet je  
18,1 MJ/kg [70]. 
 
Obr. 28 Automatický kotel na pelety KP 21 [69]. 
 
        (16) 
 
        (17) 
 
 
 
   Roční spotĜeba pelet     [kg] 
   Celková roční potĜeba energie na vytápČní  [MJ] 
   Účinnost automatického kotle    [%] 
   VýhĜevnost pelet     [MJ/kg] 
   Roční náklady na vytápČní     [Kč] 
   Cena pelet za jednotku     [Kč/kg] 
 
 
Roční náklady u automatického kotle na pelety jsou zhruba o 12% vČtší než  
u stávajícího typu vytápČní na tuhá paliva. Ekonomicky se to nevyplatí, návratnost by 
byla nulová. Výhodu bych vidČl v menším znečištČní ovzduší a v čistotČ pelet, které 
nejsou tak špinící jako uhlí. Komfort je v automatickém a dálkovém podávání paliva, 
který mĤžeme dálkovČ volit a my tím ušetĜíme mnoho času. Nevýhoda je 
v uskladňování pelet, které musejí být skladovány ve vhodném prostĜedí, zejména bez 
vlhkosti, pro správné hoĜení. 
OsobnČ bych tento druh vytápČní nevolil, už z dĤvodu ekonomického. SpolečnČ 
s investicemi do kotle by bylo nutné zainventovat do pĜestavby nynČjší místnosti na 
hnČdé uhlí, pro uskladnČní pelet. UdČlat úpravy místnosti pro co nejmenší vlhkost pro 
zlepšení výhĜevnosti.  
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7.5.5 Porovnání navržených variant 
 
Tab. 4 Porovnání navržených variant 
 
V tab. 4 vidíme pĜehledné srovnání stávajícího systému a navržených variant na 
vytápČní rodinného domu. MĤžeme tak porovnat jednotlivé druhy kotle podle 
ekologičnosti, investice, ročních nákladĤ, roční úspory a návratnosti.  
Dle mého názoru se lidé rozhodují prvotnČ podle počáteční investice a ročních 
nákladĤ. Ekologičnost je pouze výhodou, podle které se vČtšina lidí nerozhoduje. 
 
Varianta kotle Vulcanus na tuhá paliva vychází lépe v ekonomičnosti, kde ročnČ 
ušetĜíme 3 430 Kč na nákladech na vytápČní. I pĜes nízké náklady nám návratnost kotle 
vychází na 31 let. Jedním z dĤvodĤ dlouhodobé návratnosti je vyšší počáteční investice. 
Druhým dĤvodem je nízký rozdíl roční úspory. Takovou to vysokou návratnost není 
možné docílit v dobČ životnosti kotle. Kotle dosahují životnosti do 10 let. V prĤbČhu 
jejich provozu se zkracuje životnost součástek a je nutné je renovovat. BČhem 
návratnosti 31 let bychom museli značnČ investovat do oprav kotle. Nedosáhli bychom 
návratnosti počáteční investice v dobČ jeho životnosti. Ekologičnost systému je vyšší 
díky lepšímu prohoĜívání a spalování hnČdého uhlí. Komfort je výraznČ lepší kvĤli 
automatickému a dálkovČ podávanému palivu. 
Tepelné čerpadlo typu ůquaMaster 60Z se jeví obdobnČ v ekonomičnosti jako 
kotel Vulcanus. I pĜes vysokou roční úsporu nám návratnost vyšla Ř1 let, tedy hĤĜe než 
u pĜedchozího typu kotle. Z toho dĤvodu variantu tepelného čerpadla nedoporučuji. 
VýmČna vadných součástek bČhem provozu by byla finančnČ náročnČjší. Návratnost 
tepelného čerpadla by nemČla pĜesáhnout 10 let. V našem pĜípadČ by vysoká návratnost 
by mohla být zpĤsobena jednak vysokou počáteční investicí 440 873 Kč, tak realizací 
na stávající režim vytápČní. Modelový dĤm je vytápČn pouze pár hodin dennČ, kdežto 
tepelné čerpadlo je uzpĤsobeno na nepĜetržitý chod provozu. Ekologičnost je vysoká, 
kvĤli vyrábČní tepla bez spalování surovin. Teplota mĤže být regulována ručnČ, 
automaticky nebo dálkovČ. Jedna z výhod je pĜíspČvek na dotace od programu Nová 
Zelená Úsporám. 
Kotel KP 21 vyšel nejhĤĜe ve srovnání ekonomičnosti. Roční náklady na 
vytápČní jsou vyšší o 1 Ř5Ř Kč než u stávajícího typu. Z toho lze usoudit, že návratnost 
bude nulová. Z toho dĤvodu vysoké investice a nulové návratnosti variantu kotle KP 21 
nedoporučuji. Jedna z výhod je lepší ekologičnost díky vytápČní pomocí pelet, které 
neuvolňují tolik škodlivých látek pĜi hoĜení. Další výhoda je v komfortu pro zákazníka, 
kdy je palivo podáváno do zásobníku automaticky. MĤžeme využít pĜíspČvek 
v kotlíkových dotacích. 
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8 Závěr 
 
Cílem bakaláĜské práce bylo shromáždit poznatky a udČlat stručnou rešerši na 
téma moderní trendy ve vytápČní rodinného domu. Seznámit se s problematikou 
vytápČní používající rĤzné druhy paliv a kotlĤ. Poukázat na jejich výhody a nevýhody 
v oblastech ekologičnosti, ekonomičnosti a komfortu.  
VýbČr kotle záleží jednak na rozhodnutí spotĜebitele, ale také na tepelných 
ztrátách obytného prostoru. Zvolený systém vytápČní by mČl svým výkonem pokrýt 
tepelné ztráty vytápČného objektu. Poddimenzovaný výkon kotle nebude stačit pokrýt 
tepelné ztráty a nedosáhneme tak požadované teploty. PĜedimenzováním naopak 
dosáhneme snížení účinnosti a dehtování kotle. Po správném určení výkonu kotle je na 
spotĜebiteli, zda bude investovat vyšší částku do alternativnČjších zpĤsobĤ, nebo se 
spokojí s ménČ komfortnČjším a ménČ ekologičtČjším zpĤsobem vytápČní.  
Z mého pohledu se lidé, kupující kotel, prvotnČ rozhodují z hlediska ekonomické 
stránky. Dle počáteční investice do zaĜízení a ročních nákladĤ na vytápČní. Zatím málo 
informovaných lidí ví, že investice do alternativního vytápČní, se mĤže vrátit v Ĝádu  
i nČkolika let. Jedná se i o další výhody jako lepší komfort a ekologie. Na druhou stranu 
každý nemá finanční částku  pohybující se okolo 100 000 – 400 000 Kč, i pĜes vysoké 
finanční dotace od programu Nová Zelená Úsporám. 
 
Praktická část bakaláĜské práce byla zamČĜena na popisu modelového domu  
a srovnání stávajícího zpĤsobu vytápČní s navrženými zpĤsoby. Pomocí online 
kalkulačky z portálu TZB info jsme určili tepelné ztráty a celkovou roční potĜebu 
energie na vytápČní modelového domu. Z dĤvodu nepĜesných výsledkĤ potĜebné 
energie jsme využili pĜesnČjších hodnot z výpisu údajĤ za vytápČní.  
Srovnání jednotlivých variant bylo pĜedevším v ekonomičnosti, jak mĤžeme 
vidČt z tab. 4.  Po ekonomické stránce nejhĤĜe dopadl automatický kotel na pelety  
KP 21, který pĜesahoval roční náklady, ve srovnání se stávajícím kotlem  
Variant SL 33-3, o 1 Ř5Ř Kč. I pĜes jeho lepší komfort s automatickým pĜikládáním 
pelet a státního finančního pĜíspČvku, bychom nedosáhli návratnosti počáteční  
investice v dobČ jeho životnosti. 
Z hlediska ročních nákladĤ a úspor vyšlo nejlépe tepelné čerpadlo zemČ/voda 
AquaMaster 60Z, které ušetĜí za rok až 7 865 Kč. PĜesto však návratnost vychází 
neobvykle vysoká okolo 56 let. Dotací okolo ř0 000 Kč od NZU se nám sníží 
návratnost na 45 let. Tato návratnost je zpĤsobena malým rozdílem ročních úspor 
vzhledem k velké počáteční investici.  Vzhledem k životnosti TČ pohybující se okolo 
10-12 let je tato návratnost pĜíliš vysoká. Z toho dĤvodu je uvedená varianta 
nevyhovující pro modelový dĤm. PĜesto však komfort a ekologičnost je jedním 
z nejlepších z uvedených variant.  
ůutomatický kotel na uhlí Vulcanus má nejmenší počáteční investici 
z navržených variant. Láká lepším komfortem a ekologičností z dĤvodu lepšího 
prohoĜívání. Nevýhodou je vysoká návratnost, která pĜesahuje 3násobek životnost 
samotného kotle.  
 
BakaláĜská práce mnČ dala základní znalosti ve vytápČní rodinného domu, ať se 
jednalo o bČžné nebo modernČjší zpĤsoby. Poukázala mi na výhody a nevýhody 
jednotlivých typĤ vytápČní. To mĤže být pĜínosem do budoucího rozhodování o novém 
zpĤsobu vytápČní.  
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12 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
ZKRATKA  POPIS 
ČR   Česká republika 
TUV   Teplá užitková voda 
CO   Oxid uhelnatý 
CO2   Oxid uhličitý ČEZ   České energetické závody 
E.ON   E – energie ,  ON –cesta kupĜedu, vzhĤru 
Tis.   Tisíc 
P-N   Polovodič typu P a N 
COP   Topný faktor tepelného čerpadla 
TČ   Tepelné čerpadlo 
n. m.   Nad moĜem 
TZB   Technická zaĜízení budov 
NapĜ.   NapĜíklad 
Atd.   ů tak dále 
Cca   Cirka 
DPH   Daň z pĜidané hodnoty 
NZU   Nová Zelená Úsporám 
max.   MaximálnČ  
min.   MinimálnČ 
 
ZKRATKA  POPIS       JEDNOTKA 
ε   Topný faktor       [-] 
Q   Teplo dodané do vytápČní     [kWh] 
E   Energie pro pohon tepelného čerpadla   [kWh] 
  Roční potĜeba energie na vytápČní uhlím  [MJ] 
  VýhĜevnost uhlí     [MJ/kg] 
  Hmotnost uhlí      [kg] 
   Tepelná účinnost kotle    [%] 
   Celková roční potĜeba energie na vytápČní  [MJ] 
  Roční potĜeba energie na vytápČní elektrikou [MJ] 
   Celkové roční náklady na vytápČní    [Kč] 
   Roční náklady na vytápČní uhlí    [Kč] 
   Roční náklady na vytápČní elektrikou  [Kč]] 
   Cena uhlí za jednotku     [Kč/kg] 
  Doba návratnosti     [let] 
   Počáteční investice     [Kč] 
   Roční náklady na stávající vytápČní   [Kč] 
   Roční spotĜeba pelet     [kg] 
   VýhĜevnost pelet     [MJ/kg] 
   Roční náklady na vytápČní     [Kč] 
   Cena pelet za jednotku     [Kč/kg] 
   PotĜebná elektrická energie na chod TČ   [kWh] 
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ZKRATKA  POPIS       JEDNOTKA 
   Roční náklady na vytápČní     [Kč] 
   Cena elektrické energie za jednotku    [Kč/kWh] 
   Doba návratnosti     [let] 
   Počáteční investice     [Kč] 
 
 
